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Na tentelju dlanka 58.Statuta Osnovne Skole'Petra Zoraniealasenice(u daljnjem tekstu
:Skola1, a u svezi s ilankom 9. Stavkom L. Zakona o zaStiti od poZara idlankom 5.Pravilnika o

ju op6eg akta iz podrudja zaitite -9.d poZara Skolski odbor na sjednici odrZanoj
donio je

PRAVILN!K O ZASTITI OD POZARA

t. OPCE ODREDBE

tlanak 1.

Pravilnikom o zaStiti od poZara (u daljern iett3tuiPiavilnik) Skola utvrduje:

mjere za5tite kojima se otklanja,ili,srn?Biuie epasnost od nastajanja poZara

provodenje unutarnje kontrole u vezi s mjerama za5tite od poZara

nadin upoznavanja radnika,prigodom zapo5ljavanja, s opasnostima od poZara na

mjestu rada

poloZaj radnika zaduZenih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gaienje
poZara

obvezu ravnatelja idrugih radnika za provedbu za5tite od poZara i odgovornost zbog

ne pridriavanja mjera zaitite na od poZara

duZnost radnika u sludaju nastanka poZara.

elanak 2.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na radnike Skole te na treie osobe za vrijeme njihovog
boravka u Skoli.

elanak 3.
ZaStita od poiara u Skoli organizira se i provodi u svim prostorima i okoliSu u skladu sa

Za konom, podzakonskim, podzakonskima kti ma i od redba ma ovog pravilnika.

tI.MJERE ZASTITE OD POZARA

elanak 4.

U okviru provodenja mjera zaStite od poiara Skola ie skrbiti:
L. da se pri projektirahju i izvodenju bilo kojih radova na postojeiim objektima, adaptaciji,
rekonstrukciji i ugradnji uredaja i opreme primjenjuju propisanitehni6ki normativi i

standardi za5tite od poiara

\



' -.1 tt'

2. da se osigura opskrbljenost objekata vatrogasnim aparatima,drugim uredajima za gaSenje
irpoiara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehnidkim normativima i standardima za

zaStitu od poiara

i,
3. da se elektridne,ventilacijske,toplinske,gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u
objektima izvedu, odnosno postave na nadin koji predstavlja opasnost od poiara

4. da se redovito obavlja kontrola instalacija i uredaja iz todke 3. ovog dlanka
5. da se vidljivim znakovima oznadi zabrana puSenja u prostorima Skole
6. da se prije rada s otvorenom vatrom,aparatima zazavarivanje,rezanje i lemljenje odrede
prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere za5tite od poiara te
osiguraju odgovarajuda sredstva za ga5enje poiara

7. da se zapaljiva ambalaZa, istroSeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz
prostorija i odloie na odgovarajuie mjesto

18.da se zapaljive teku6ine ne bacaju u kanalizacijsku mreiu
9.da se u prostorijama, osim za to odredenih m ne dopusti uporaba elektridnih

* . grijalica,kuhala,elektridnih radijatora, kalorifera i drugih elektridnih aparata
=" t 1t. da se osigura nesmetan prolaz na iirilaini'#p'rbi'torima ,ulazima,izlazima,prolazima i

skloniStima

11.da se sva sredstva za ga5enje poZara postave na pristupadna ividna mjesta i koriste samo
za potrebe ga5enja poiara

12. da se mjesta na kojima se nalaze sredstva za ga5enje poiara,vidno oznade posebnim
oznakama

ilr.

UNURARNJA KONTROLA PROVODENJA MJERA ZASTITE OD POZARA

elanak 5.

Unutarnju kontrolu glede provodenja mjera zaitite od poZara obavlja radnik ovlaiten za
organizaciju iskrb provodenju mjera zaitite od poiara.
Ovla5tenje iz stavkaml.ovog 6lanka uglavljuje se ugovorom o radu.

Radnik iz stavka L. ovoga dlanka mora imati odgovarajuiu ispravu o osposobljenosti za
obavljanje poslova iz stavka L. ovoga dlanka.

elanak 6.

Radnik iz dlanka 5. ovoga pravilnika:

. ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaititom od poZara



ispituje podatke o uporabi sredstpva koja su u svezi sa zaititom od poZara

neposredno nadzire radnike diji su poslovi u svezisa zaititom od poZara

izvjeliuje ravnatelja Skole o uodenim problemima i nepravilnostima

obavlja druge poslove kojiSU u svezi s brgdniziranjem zaStite od poZara

"IV.UpOZNAVANJE RADNIKA I KORISNII(A S OPASNOSTIMA OD POZARA

elanak 7.

Ravnatelj ili r:adnik iz. elanka 5. duZan je radnike Skole prigodom stupanja na rad upoznati s

opasnostima od poZara ili mogudnostima eksplozije na konkretnom radnom mjestu'

Svi radnici Skole moraju biti upoznati s mjestom na kojem se nalaziglavniventil za otvaranje

i zatvaranje vode u objektu te glavna sklopka za iskljudivanje elektriine energije.

' i' "rr' Elirrak g.

Radnici Skole duZni su ukljuditi se:u,osposobliavanje prema propisima i nadinu

osposobljavanja pudanstva za provedbu preventivnih mjera za5tite od poZara,gaSenje poiara

i spa5avanje ljudi i imovine ugroZenih poZarom.

Raspored upudivanja radnika na osposobljavanje iz stavka l.ovoga dlanka utvrduje

ravnatelj.Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka l.ovoga dlanka duva se u dosjeu

radnika.

elanak 9.

U okviru izvotlenja obrazovnih programa radnici Skole imalu stalnu zadaiu upoznavati

udenike s op6im mjerama zaStite od poZara u Skoli.

V. ODRZAVANJE OPEME ! SREDSTAVA ZA GAsENJE POZARA

elanak10.

Hidranti i hidranta mreia trebaju se odrZavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe obvezno je :

1. sve hidrante obiljeiiti oznakama

2. podzemne hidrante osigurati propisanim poklopcem,a zidne hidrante osigurati

ormariiima
3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva koluta vatrogasnih cijevi promjera 52

ffiffi, s mlaznicom
4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu moie nesmetano

pristupiti,a u zimsko doba stalno distiti snijeg s poklopca hidranta

5. provjeriti najmanje jedanput mjesedno i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje

uodenih kvarova povjeriti strudnoj osobi
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6. osigurati za sve hidrante tipsku spojnicu promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija
7.' postaviti vidnu oznaku gdje se nalaii ventil za zatvaranje i otvaranje vode u objektu

\\. elanak,,11.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uodljivim lako dostupnim
rnpgy6eg izbijanja poZara. ,L

Prijenosni aparati ne smiju biti postavljenitako da im rudka za noSenje
1.5.m

Vatrogasni aparati moraju se stalno odrZavati.
OdrZavanje vatrogasnih aparata obuhvada :

e redovni pregled
o periodidni pregled
o kontrolnoispitivanje

mjestima, u blizini

bude u visini iznad

,. r .6lanah L2.
Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca,a provodi

-ga Skola Samostalno

Redovnim se pregledom utvrduje:

o uodljivost i dostupnost aparata
. opde stanje aparata
o kompletnost aparata
o stanje plombe zatvaraia odnosno ventila

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja radnik iz. Al. 5. ovog pravilnika.
Uoiene nedostatke radnik iz stavka 2. ovoga Elanka treba sam otkloniti.Ako to nije
mogu6e, otklanjanje nedostataka treba povjeriti strudnoj osobi.

elanak 13.

Periodidni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godi5nje.
Periodidni pregled vatrogasnih aparata povjerava se ovlaStenoj pravnoj osobi ili obrtniku.

elanak 14.

Nakon izvrSenog periodiinog pregleda iz 6lanka 13. ovoga pravilnika svaki aparat se
oznadava propisanom naljepnicom.

elanak 15.
Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata treba se obaviti najmanje svake pete godine.
Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhva6eni svi vatrogasni aparati iijije radnitlak
manji od 25 bara i bodica s pogonskim plinom do 0.5.1.
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Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 5 godina, osim aparata s coltreba se

obdviti svake dvije godine.

Vt. OBVEZE ! ODGOVORNOST! RADNIKA ZA P.ROVEDBU MJERA ZASTITE OD POZARA

,r,.1

Provedba mjera zaStite od poZara

" 
tlanak 16.

u Skoli u obvezije ravnatelja.

Ravnatelj:
. osigurava izvriavanje propisanih obveza iz podrudja za5tite od poZara

o nadzire provodenje propisanih mjera zaStite od poiara
o skrbi o rasporedu opreme za za5titu od poZara
o organizira spa5avanje radnika i drugih osoba u Skoli u slu6aju izbijanja poZara

elanak 17.

U svezi sa zaStitom od poZara radniciso" "',.ri, obveze:

; ;I .., ' ., r-it ... ',
o provoditi i pridriavati se propisanih mjera zaStite od poiara
o upozoravati na opasnost od poZara do kojega bi moglo dodi zbog nedostatka na

objektima,strojevima, opremi instalacijama i sol.
o svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaitite od poiara,

gaSenje poiara i spaSavanje ljudi i imovine ugroZene poZarom
o obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemoguiuju izazivanje poiara
. sve moiebitne kvarove na uredajima i instalacijama kojima se sluZe tijekom rada,

prijaviti ravnatelju ili radniku iz Al. 5. ovoga pravilnika
. neposredno sudjelovati u gaienju poiara, a o njegovu nastajanju izvijestitivatrogasce

na broj_.
o Postupanje radnika suprotno obvezama iz stavka ovoga dlanka smatra se te5kom

povredom radne obveze.

VtI. DUZNOSTI RADINTKA U SLUEAJU NASTANKA PoZARA

ilanak 18.

Osoba koja prva uodi poiar, duZna ga je odmah prema svojemu znanju i

moguinostima,a uz uporabu odgovaraju6ih sredstava, podeti gasiti.
Osoba koja uoii poiar, treba o njemu izvijestiti ravnatelja, osobu ovlaitenu za za5titu
od poiara,najbliiu vatrogasnu postrojbu i ostale osobe koje se nalaze u objektu
zahvadenom poiarom.

elanak 19.

Do dolaska vatrogasaca radniciSkole duini su poduzeti mjere za ga5enje poiara i pritom se

koristiti svim raspoloZivim sredstvima.

ilanak 20.
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''fuakon 
zbvrSenog Saienia pozara ravnateli treba u dtgovoru sa rukovoditeljem vatrogasne

postroje koja je gasila eventualni pozar:
i'l '1f i,'': ,l

o na mjestu poiara osigurati deiurstvo koje 6e trajati zavisno od procjene mogu6nosti
eventualnog ponovnog izbijanja poiara

-, ri . ., osigurati deZurstvo do jutra ako je pb:ar gaien noiu.

dlanak 21.

Uporabljena oprema isredstva trebaju se odmah nakon zavrSetka gaienja poiara dovesti u
potpuno ispravno stanje .

Ravnatelj Skole duian je osigurati
nastajanjem eventualnog poia ra.

vill.

tn
PRIJELAZNE ! ZVARSNE ODREDBE

ilanak22.
uvjete za provodenje istraZnih radnji u svezisa

.a

Predsjed nik 5kolskog odbora

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje vaiiti pravilnik o zaititi poiara od 2Z.IO.2OO3.
Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj plodi dana a,-,1 ...r i a; t:,

Klasa; ;i-.t ' t:; li 5 - o;f :t "r
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